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Strojirensky zkusebni Gstav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut Badawczy Budownictwa, przedsigbiorstwo paristwowe, Republika Czeska
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OSVEDCENiI O ZKOUSCE
CERTYFIKAT Z PROBY

G 0-39-00195-18

Vyrobce - Producent Jaroslav Cankaf a syn ATMOS
Velenského 487, 294 21 Béla pod Bezdézem
Ceska republika - Republika Czeska

Vyrobek - Produkt Kotel teplovodni - Kociof ciepfowodny

Typové oznaceni - Oznaczenie typu DC 70 GSX (GSX 70)

Metoda zkousek - Metoda préb CSN EN 303-5:2013

Zplisob topeni - Sposéb ogrzewania manualni - recznie
Palivo - Opaf dievo A - drewno A
Tiida - Klasa 5

Vysledky - Wyniki

Jmenovity vykon — Moc znamionowa
Typ-Typ DC 70 GSX (GSX 70)

CO (10% Oy) mg/my® 285
OGC (10% O2) mg/my’> 13
Prach - Pyt (10% Oy) mg/ms° 12

Uginnost - Sprawnosé % 90,3

Protokol €. - Protokéf nr.

39-11424 a protokoly navazujici — i protokofy nawigzujgce,
Podklad pro vydani osvédceni vydaneé Zkusebni laboratofi & 1045.1, akreditovanou CIA 0.p.s.,
- Podstawa wydania certyfikatu Cislo osvédéeni o akreditaci 260/2017

wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CIA o.p.s., numer $wiadectwa akredytacji 260/2017

Strojirensky zkuSebni ustav, s.p. timto osvédCeni o zkouSce potvrzuje, ze u pfedmétného vyrobku provedl
zkousky a vypodty s vySe uvedenymi vysledky.

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsigbiorstwo paristwowe niniejszym certyfikatem potwierdza, ze
dokonaf oceny przedmiotowego produktu oraz przeprowadzit obliczenia z podanymi ponizej wynikami.

Brno, 2018-03-06

n Holomek
vedouci zkusebny tepelnych a ekologickych zafizeni
kierownik zakfadu badawczego urzgdzeri ciepinych i ekologicznych
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