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Strojirensky zkudebnl tistav, s.p., Brno, Ceska republika
Instytut Badawczy Przemysiu Maszynowego, przedsighiorstwo panstwowe, Republika Czeska

OSVEDCENi O ZKOUSCE
CERTYFIKAT Z PROBY

Gislo
Numer

Vyrobcee - Producent

Viyrobek - Produkt

Typové cznaéeni - Oznaczenie typu

PoZadavky na ekodesign - Wymagania
dot. ekodesignu

Metoda zkousek - Mefoda prob

Zpiisob topeni - Sposdéb ogrzewania
Preferované palivo - Preferowany opat

Vysledky - Wyniki

Typ - Typ

Jmenovity vykon - Moc znamionowa
CO (10% O3) mg/mq’
OGC (10% O3) mg/mn’
Prach - Pyf (10% O2) mg/m,®
NOx (10% 02) mg/m,?

UZitedna Géinnost -
Sprawnosé uZyteczna

%
Sezonni emise - Emisfe sszonowe
CO (10% O3) mg/m,®
OGC {10% O3) mgim,’
Prach - Py {10% O) mgim,’
NOx (10% 02) mg/m,’
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Strofirensky zkudebni Gstav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Cesk4 republika
Enginearing Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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Jaroslav Cankaf a syn ATMOS
Velenského 487, 294 21 Béla pod Bezdézem
Ceska republika - Republika Czeska

Kotel teplovodni - Kociof cieplowodny

DC 188

Nafizeni Komise (EU) €. 2015/1189, priloha 11, &. 1
Rozporzgdzenie Komigji (UE) nr 2015/1189, zalgcznik I, art, 1

Nafizeni Komise (EU) &. 2015/1187, pfiloha I
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1187, zalacznik If

SN EN 303-5:2013

ru&ni - recznie

difevo A - drewno A

DC18S

163

16
192

829

163
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: Typ-Typ DC18S
,_ nson % 829
F1 % 3

F2 % 05
Sezonni energeticka Géinnost - Sezonowa ofeklywnosé energetyczna

ns % 79

Index energetické Géinnosti - Wskaznik efektywnoéci

;;: energetyczne|

i EEI % 117
= Ttida energetické uginnosti - Klasa efektywnoéci
energestycznej

Protokol &. - Protokdt nr
39-11670 a protokoly navazujici - i protokoly nawigzujgce
Podklad pro vydani osvédéeni vydané Zkugebni laboratofi ¢. 1045.1, akreditovanou CiA o.p.s.,
- Podstawa wydania cerfyfikatu éislo osvéddeni o akreditaci 491/2018
" wydane przez Laboraforium Badawcze nr 1045.1, akredytowane
i przez CIA o.p.s., numer $wiadectwa akredyfacji 491/2018

zkousky a vypoity s vySe uvedenymi vysledky.
Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsigbiorstwo paristwowe niniejszym certyfikatem polwierdza, e
dokonaf oceny przedmiotowego produktu oraz przeprowadzit obliczenia z podanymi ponizef wynikami.

i Bmo, 2018-12-05

ilan Holomek
vedouci zkuéebny tepelnych a ekolegickych zafizeni
kierownik zakiadu badawczego urzgdzer ciepinycn i
ekologicznych
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Strojirensky zkuSebni Ustav, s.p. timto osv&d&eni o zkouSce potvrzuje, Ze u pfedmétného wvyrobku provedi %
=
E
g
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